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Szobai légkondicionald
HASZNALATI UTMUTATO

Tisztelt Vasarlo!

Koszonjuk, hogy a LG légkondicionalét
valasztotta. Kivalo késziléke nagy
teljesitményével és funkcidival kellemessé és
kényelmessé teszi majd életét.
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+ Kérjiik, hogy a légkondicional6 felszerelése eldtt
gondosan és alaposan olvassa el ezt a hasznalati
utasitast.

« Kerjiik, hogy elolvasasa utan tartsa elérhet6 helyen a
hasznalati Gtmutatot.
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Jegyezze fel ide a tipusszamot és gyartasi szamot:
Tipusszam:

Gyartasi szam:

Ezeket a szamokat az egységek oldalan 1évé cimkéken talalja meg.
Vasarlas helye:

Vasarlas datuma:

m A szamlat tlizze ehhez az oldalhoz, hogy sziikség
esetén vagy garancialis Ggyek esetén kéznél legyen.

OLVASSA EL A
KEZIKONYVET

A kézikdnyvben sok hasznos tanacsot talal a késziilék
hasznalataval és karbantartasaval kapcsolatban.

Csupan egy kevés megel6zé karbantartassal sok id6t
és pénzt takarithat meg a készilék élettartama soran.

A hibakeresési tanacsok kozo6tt szamos altalanos
problémara talalhat megoldast. Ha el6sz6r a
"Hibakeresési tanacsok" részt nézi at, lehetséges,
hogy nem kell a szervizt hivnia.

OVINTEZKEDESEK

« A késziilék javitasat és karbantartasat csak erre
jogosult szakember végezze.

* A késziiléket erre jogosult szerelének kell
felszerelnie.

« A légkondicionalét kisgyermekek és
mozgaskorlatozottak csak feliigyelet mellett
hasznalhatjak.

« Ugyelni kell arra, hogy kisgyermekek ne
jatsszanak a légkondicionaloval.

* A halézati kabel cseréjét csak erre jogosult
szerel6 és csak eredeti cserealkatrész
hasznalataval végezheti.

2 Szobai légkondicionalo



Biztonsagi elGirasok
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B Biztonsagi el6irasok
A felhasznald, masok, illetve az anyagi javak védelme érdekében be kell tartani a kdvetkezd utasitasokat.

m Ezek figyelmen kiviil hagyasa esetén a késziilék iizemeltetése személyi sériilést vagy anyagi karokat
okozhat. A sulyossagot a kdvetkez6képpen jeldljik:

4 N\
A\ FIGYELEM! stiyos személyi sériiés vagy halal veszelyét jelol.
A VIGYAZAT! Személyi sérilés vagy anyagi kér veszélyét jeldli.
- )
m A kézikdnyvben hasznalt szimbdlumok jelentése a kévetkezé:
4 L, N\
® Ezt semmiképpen se tegye!
“ Az utasitast feltétlenul tartsa be!
o J

Mindig védéfoldelt dugaszt és csatlakozo
aljzatot hasznaljon.

+ Elektromos dramiités veszélye.

Az elektromos munkakat a kereskedo, a
késziilék eladéja, képesitett villanyszereld,
vagy a hivatalos szerviz végezheti. Ne
szerelje szét és ne javitsa a késziiléket.

+ Tliz, vagy éramiités veszélye

Megfelelden méretezett kismegszakitot
vagy biztositot hasznaljon.

+ Tiiz, vagy aramiités veszélye

A készilléket ne szerelje hibas tartora.
Ugyeljen arra, hogy a felszerelési hely
tartosan biztonsagos legyen.

+ A késziilek leeshet.

A kiiltéri késziilék elektromos
alkatrészeinek nagyfesziiltségét
fesziiltségnovelo kondenzator allitja eld.
A javitas megkezdése el6tt a
kondenzatort teljesen ki kell siitni.

+ A feltdltott kondenzator elektromos dramiitést
okozhat.

( AFIGYELEM! )

Ne hasznaljon sériilt, vagy tul kis értéki
kismegszakitot. Megfelelden méretezett
kismegszakitot és biztositot hasznaljon.

+ Tliz vagy dramiités veszélye.

A keésziiléket a kapcsolasi rajz szerint kell
foldelni. A foldelést ne csatlakoztassa
gaz- vagy vizcs6hoz, villamharitohoz
vagy a telefonvezeték foldeléséhez.

+ Tliz, vagy dramiités veszélye

A halozati kabelt ne modositsa és
hosszabbitsa. Ha a kabelen repedések
vannak, vagy a szigetelés sériilt, vagy
eldregedett, akkor ki kell cserélni.

+ Tliz, vagy aramiités veszélye.

A kiiltéri egységet ne szerelje mozgo
alapra, vagy olyan helyre, ahonnan
leeshet.

+ Aleesd készlilék anyagi kart, személyi
sériilést, vagy akér halalt is okozhat.

A késziilék felszereléséhez a hozza
mellékelt szerelokészletet kell hasznalni.

+ Egyébként a készlilék leeshet és slyos
sériilést okozhat.

A késziileket mindig kiilonallo halozati
vezetékrdl és kismegszakitorol
lizemeltesse.

+ Egyébként ramiitést vagy tiizet okozhat.

A késziiléket mindig biztonsagosan kell
rogziteni.

+ Tliz, vagy éramiités veszélye por, viz stb.
miatt.

A telepitést, eltavolitast, vagy athelyezést
mindig a késziilék eladéja, vagy a
hivatalos szerviz végezze.

+ Tliz, dramiités, robbanas vagy személyi
sérilés veszélye.

Ha a késziilékbe viz keriil (viz arasztja el
vagy vizbe meriil), akkor a tovabbi
hasznalat elGtt értesitse a hivatalos
szervizt.
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+ Tliz, vagy dramiités veszélye.

Csak az alkatrészlistaban felsorolt
alkatrészeket hasznalja. Ne modositsa a
késziiléket.

+ A nem megfeleld alkatrészek hasznélata
elekiromos aramiitést, tllzott hétermelést,
vagy tlizet okozhat.

Hasznalati Gtmutaté 3



Biztonsagi elGirasok

A beltérilkiiltéri kabelezést megfelelden
rogziteni kell, a kabelt tigy kell vezetni,
hogy arra a csatlakozasi pontokbdl hizo
erd ne hasson.

+ A helytelen vagy laza csatlakoztatés
melegedést vagy tizet okozhat.

Ellendrizze a hasznalni kivant
hiitékozeget. Olvassa el a csomagolasan
feltiintetett utasitasokat.

+ Nem megfelel6 hitokozeg esetén a késziilék
helytelendl mikodhet.

A hélozati kabel kozelébe ne helyezzen
fiitétestet vagy mas fiitokésziiléket.

+ Tliz és aramiités veszélye.

A késziiléket zart térben ne hasznalja
hosszu ideig. Rendszeresen
szelloztessen.

+ Egészségre artalmas oxigénhiany léphet fel.

Ha a késziiléket kalyhaval, fiitotesttel stb.
tizemelteti egyiitt, akkor rendszeresen
szelldztesse a helyiséget.

+ Egészségre artalmas oxigénhiany léphet fel.

Ugyeljen arra, hogy senki, kiilonésen
kisgyermek ne léphessen vagy eshessen
a kiiltéri egységre.

+ Ez személyi sériilést, vagy rongalodast
okozhat.

A halozati kabel csatlakoztatasa vagy kihizasa el6tt mindig

kapcsolja ki a késziileket (BE/KI kapcsolo).
+ Tiiz és &ramiités veszélye.

A felszerelés, vagy javitas utan utan gyditse
0ssze a csomagol6 anyagokat, csavarokat,

szegeket, elemeket,torott alkatrészeket stb.

és dobja a hulladékba.

+ A gyermekek jatszhatnak velik és
megseériilhetnek.

Ne hasznéljon sériilt halozati kabelt és
csatlakozot vagy meglazult halozati
aljzatot.

+ Ez tlizet, vagy dramitést okozhat.

Az elektromos részekbe ne keriiljon viz.
Keriilje a nedves kornyezetbe valo
felszerelést.

+ Tliz, meghibasodas, vagy aramiités veszélye.

Miikodés kozben ne vegye le a késziilék eldlapjat.

(Ne érintse meg az elektrosztatikus sz(irdt, ha a
kesziilekben van ilyen.)

+ Személyi sériilés, aram(ités, meghibasodas
veszélye.

A késziilék tisztitasa, vagy javitasa

kozben kapcsolja ki a késziiléket és
hiizza ki a halozati kabelt.

+ Aramiltés veszélye.

Ugyeljen arra, hogy miikodés kozben a
haldzati kabel ne huzédhasson ki, vagy
ne sériilhessen meg.

+ Tiiz és dramiités veszélye.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a halozati
csatlakozo nem szennyezett, laza, vagy
sériilt, és csak ezutan csatlakoztassa.

+ A szennyezett, laza, vagy torétt csatlakozo
aramiitést vagy tlizet okozhat.

Nedves kézzel ne érintse és ne javitsa a
késziiléket. A halozati kabel kihtizasakor
kézzel tartsa az aljzatot.

+ Aramiltés vagy tiz veszélye.

A késziilék kozelében ne taroljon és ne
hasznaljon gyulékony gazt, vagy éghetd
anyagot.

+ Tlizveszély.

Ha a késziilék furcsa hangokat ad, furcsa szag,
vagy fiist érzékelhetd, akkor azonnal kapcsolja
le a kismegszakitot és hizza ki a halozati kabelt.

+ Tliz és dramiités veszélye.

Ha hosszabb ideig nem hasznalja a
késziiléket, hizza ki a halozati kabelt,
vagy kapcsolja le a kismegszakitot.

+ Rongalodas, meghibasodas, véletien
bekapcsolds veszélye.

SEMMIT ne tegyen a halozati kabelre.

+ Tiiz s &ramiités veszélye.

Gyulékony gaz szivargasa esetén zarja el a gazt és nyissa ki az

ablakot, miel6tt bekapcsolja a késziileket.
+ Ne hasznalja a telefont és az elektromos kapcsolokat. Tiiz- és

robbandsveszély.

A késziiléek felemeléséhez és
szdllitasahoz két személy sziikséges.

+ El6zze meg a személyi sériiléseket.

A késziiléket vizszintezve szerelje fel.

+ Arezgés és a zaj elkerlilése érdekében.

e A N
(_ AVIGYAZAT! )

A késziileket ne szerelje tengeri szélnek
(s6 hatasanak) kozvetleniil kitett helyre.

+ A készilék rozsdasodasat okozhatja.

A késziileket ne szerelje fel olyan helyre,
ahol a kiiltéri egység zaja, vagy kifujt
meleg levegdje zavarhatja a kornyezetet.

+ Problémat és vitat okozhat a szomszédokkal.

A kondenzviz megfeleld elvezetése
érdekében szerelje fel az elvezetd tomlot.

+ Arossz csatlakozas vizszivargast okozhat.

A késziilék felszerelése, vagy javitasa
utan mindig ellendrizze a gaz (hiitokozeg)
szivargasat.

+ A tll kevés hiitekozeg a késziilék
meghibésodasat okozhatja.

4 Szobai légkondicional6o



Biztonsagi elGirasok

A késziiléket ne hasznalja specialis célra, pl.
ételek, mitargyak hiitésére stb. Ez egy komfort
késziilek és nem precizios hitdrendszer.

+ Az étel, mitérgy megrongalodhat.

A levegdsziird eltavolitasakor ne érintse
meg a késziilék fémrészeit.

+ Személyi sérillés veszélye.

A késziilek miikodése kozben ne nyuljon
kézzel, vagy mas targgyal a levegd
beszivo és kifuvo nyilasokba.

+ Az éles, forgo alkatrészek személyi sériilést
okozhatnak.

A felszerelés, vagy eltavolitas soran ne
dontse meg a késziiléket.

+ A kondenzviz kifolyhat beldle.

A késziilék, a hiitdolaj és az esetleges
alkatrészek hulladékkezelését a helyi és a
orszagos eldirasoknak megfelelden kell
végezni.

Ha az elemekbdl a ruhdjara, vagy a kezére
jut a folyadék, tiszta vizzel alaposan
mossa le. Ne hasznalja a tavszabalyozot,
ha az elemek folynak.

+ Az elemekben 1évé vegyszerek égést
okozhatnak és kérosak lehetnek az
egészségre.

Ne igya meg a késziilékbdl kijovo vizet.

+ Ez aviz nem tiszta és egészségligyi problémakat okozhat.

Ne fedje le a be- és kimeneti
levegonyilasokat.

+ A kész(lék meghibasodhat.

Ne élljon a késziilékre és ne tegyen ra
semmit (kiiltéri egységek)

+ Személyi sériilés és a késziilék
meghibasodasanak veszélye.

Legyen dvatos a késziilék
kicsomagolasakor és felszerelésekor.

+ Az éles sarkok sérilést okozhatnak.

Csak a rendszerhez megadott
hiitokozeget hasznalja. Ne keverjen hozza
levegot, vagy mas gazt.

+ Ha a hiitérendszerbe levegd jut, akkor tdl
nagy nyomas keletkezik, ami személyi és
targyi sériilést okozhat.

A tavvezérld elemeit egyszerre,
ugyanolyan tipustra kell cserélni. ne
hasznaljon vegyesen régi és uj, valamint
kiilonboz6 tipust elemeket.

+ Tliz, vagy a késziilék meghibasodasanak
veszélye.

Ne hasznalja huzamosabb ideig a
késziiléket, ha a levegd paratartalma
magas, vagy egy ablak nyitva van.

+ Alevegd péraja lecsapodhat és kérosithatja a
bitorokat.

A magasra szerelt késziilék tisztitasa, karbantartasa, vagy
szerelés soran hasznaljon stabil széket vagy létrat.

+ Legyen dvatos és kerilje el a sériilést.

A késziiléket puha ronggyal tisztitsa. Ne
hasznaljon erés mosdszert, oldoszert,
vizet sth.

+ Tliz és dramiités veszélye, a miianyag
alkatrészek meghibasodhatnak.

Tisztitas utan mindig jol rogzitse a sz(ir6t.
A sziir6t kéthetente, sziikség esetén
slirbben kell tisztitani.

+ A szennyezett sz(ir§ csokkenti a hatasfokot.

Ha felszerelés kozben a hiitokozeg
szivarog, ne érintse meg.

+ A hit6kdzeg sériilést okozhat (fagyasi
sérlilés).

Ha a felszerelés kozben kiszokik a
hiitékozeg, azonnal szelloztesse ki a
helyiséget.

+ A géz egészségre artalmas lehet.

Az elemeket ne szedje szét és ne toltse.
Az elemeket ne dobja tiizbe.

+ Kigyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.

A hideg légaram ne érje kozvetleniil Ont,
a gyerekeket és a novényeket.

+ Ez kéros lehet az egészségre.

<
>
@
<
>
Pu)

Hasznalati Gtmutaté 5



Elektromos biztonsag

l Elektromos biztonsag

A FIGYELEM!
« A késziiléket megfelelGen foldelni kell.
Az aramlités elkerllése érdekében a készlléket mindig foldelt csatlakozoéra kell csatlakoztatni.
« A halézati csatlakozén ne vagja le, vagy ne tavolitsa el a védéfoldelést.
« Ha a védofoldelést a fali csatlakozd csavarjara csatlakoztatja, akkor a késziilék csak akkor lesz foldelt,
ha a csavarok fémbdl vannak és nincsenek szigetelve, valamint a fali csatlakozo a bels6 vezetékezésén
keresztul foldelt.

» Ha a Iégkondicionalé megfeleld foldelésével kapcsolatban kétségei vannak, ellendriztesse képzett
villanyszerel6vel.

itz s el

Erdsen javasoljuk, hogy a biztonsagi kockazatok miatt ne hasznaljon villasdugét. Ideiglenes csatlakoztatas
esetén csak eredeti villasdug6t hasznaljon, amely minden szakiizletben kaphatd. Ugyeljen a védéfldelés
helyes csatlakoztatasara. A villasdugo és a dugalj szétvalasztasakor az egyik kezével a villasdugét, a
masikkal a dugaljat fogja. A halézatra ne csatlakoztassa tul sokszor, mert a védéfoldelés érintkezéje
esetleg megsérilhet.

A FIGYELEM!

« A késziiléket soha ne hasznélja torétt villasdugoval.

i aahitd e eiai

Erésen javasoljuk, hogy a biztonsagi kockazatok miatt ne hasznaljon hosszabbité kabelt. Ideiglenesen
csak 15A/230V terhelhet6ségu, 3-eres szabvanyos hosszabbitot hasznaljon.

A FIGYELEM!

A késziiléket a nemzeti kabelezési eléirasoknak megfeleléen kell felszerelni. Ennek az utmutaténak a
célja a készllék funkcidinak bemutatasa.

L etk

A Ez a jelzés elektromos aramiités veszélyére figyelmeztet.

g Ez a jelzés a késziilékre karos veszélyekre figyelmeztet.

81 Ez a jelzés specialis megjegyzés

6 Szobai légkondicionalo



A késziilék felépitése

B A késziilék felépitése

Az alabbiakban réviden bemutatjuk a kiltéri és a beltéri egységeket:

etrar sayaeaet] ]

Standard Split tipus
LED-es kijelzd panel

Levegé beszivas

Récs fiile
Plazmasz(ird (opcid)

El6lap
—BE/KI gomb

Levegdsz(ird

Levegd kifavas  Terellemezek  Terellemez
(Fiiggéleges) (Vizszintes)

Art Cool Panel tipus

LED-es kijelz6panel
. Levegd beszivas
Elélap

JerevﬁT

BE/KI gomb

Leveg6 kiftvas

Plazmasziré

Halozati kabel

Art Cool Panel Wide tipus

LED-es kijelz&panel
Plazmasziiré

Levegé beszivas
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El6lap

Halozati kabel

Levegdsz(iré

Jelvevd

Leveg® kifuvas

Hasznalati utmutaté 7



A készlilék felépitése

Art Cool Mirror(Tipus 1) Art Cool Mirror(Tipus 2)
LED-es kijelz6panel LCD-es kijelz&panel

Leveg6bemenet

Leveg6bemenet

Plazmasz(iré Leveg6sz(ird

Plazmasziiré

I S Leveg6sz(iré
S ; Leveg6kimenet X
Leveg6kimenet NS f g A\J
N 7] El6lap
Elélap 3 o Jelvevs Halozati kabel
Halozati kabel \ BE/KI gomb

Jelvevé

Gl

BE/KI gomb

G o1
l:'.;i elz0 .i
ndnancdndanhniinn

@ Be/Ki : Vilagit tizem kdzben, hiba esetén és az automatikus Ujrainditas tzemmaodban.
Alvas mod : Az automatikus "sleep" médban vilagit.(nem invertalo tipus)
Energy-Saving  : Az energiatakarékos hiités lizemmaodban vilagit.(Csak invertalo tipus)
@ Cooling Mode
g6g/d» Plazma : A mozgo kijelzés a dinamikus lizemmadot jelképezi.
@ |d6zitd : Bekapcsolt idézités estén vilagit.(nem invertalo tipus)

Az id6zitett vagy automatikus elalvas-kapcsolé izemmaddban vilagit.
(Csak invertalo tipus)

906 Leolvasztds  : Leolvasztas vagy, meleg inditas lizem* esetén vilagit (Csak hészivattyus tipus)
our !.<[]Itéri egység : A kiltéri egység mlikddésekor vilagit. (Csak hiit6 tipus esetén)
DOOR Uzemben

BB  Kielzo : a hémérséklet-és lizemmaod-beallitasokat mutatja
. ’ HUIéS'ﬂtjté%’ Automatikus dzemmod Turbo | Energy-saving | Teszt Autom
dzemmod| pABMONESIES | Standard | Talmeleg | Meleg | Kellemes | Hideg | Tl hideg | hitésffités| cooingmode | izemmod | tisztitas
e | HOMérséklet-| 7 ¢ - - ! Il ( = o _ - _ ) _ =
Kielzés | ™ poaiitas | 11 1 Py i I i c | Fo| to Lo | Lo

* Meleg inditas lizemmaéd: F(ités izemmddban percekig ledllitja a beltéri ventilator mikodését, igy
megakadalyozza a hideg leveg6 befuvasat.

* Leolvasztas izemmaodban a készilék néhany percre leallitja a flitést, ezalatt a hatasfok meg6rzése érdekében
eltavolitja a kiiltéri egység lamellain keletkezett jeget.

e carzeat 1]

Levegdbeszivd nyilasok H

Csatlakozdvezetékek

Hiitécsovek

Levegbkimenet

Alaplemez Kondenzatum elvezetés

8 Szobai légkondicionalo



Hasznalati utasitas

l Hasznalati utasitas

[ Flemiek emeerene] ||

1. A nyil irdnyaban huzva vegye le az elemtarto fedelét.
2. Helyezze be az Uj elemeket, ligyelve a helyes polaritasra (+ és -).
3. Csusztassa vissza az elemtarté fedelét.

MEGJEGYZES

1. Mindig azonos tipusu elemeket hasznaljon.

2. Ha a rendszert hosszabb ideig nem hasznalja, élettartamuk
meghosszabbitasa érdekében vegye ki az elemeket.

3. Ha a tavszabalyzo kijelzéjének fényereje csokkenni kezd,
cserélje ki mindkét elemet.

[ vcteh ekl ki e

1. A tarténak valasszon biztonsagos, kdnnyen
elérhetd helyet.

2. A mellékelt csavarokkal erésitse a falra, vagy
mas helyre.

3. A tavszabalyozét cslsztassa a tartéba.

MEGJEGYZES

1. A tavszabalyozét ne tegye ki kozvetlen
napsutés hatasanak.

2. A helyes miikddés érdekében a jelado és a
jelvevd mindig legyen tiszta. A tisztitashoz
puha rongyot hasznaljon.

3. Eléfordulhat, hogy a tavvezérlé hasznalatakor
mas berendezés is bekapcsolddik. Valtoztassa
meg ezek helyzetét, vagy kérjen segitséget a
szerviztél.

et T

1. A jelvevd a késziilék belsejében talalhatd.

<
>
@
<
>
Py

2. A tavszabalyozét mindig a késziilék felé kell
iranyitani. A jelad6 és vevé kozotti ralatast . —
semmilyen targy se takarja el.

Hasznalati utmutaté 9



Hasznalati utasitas

| scteh etk

A taviranyito funkcidi a kdvetkezok:

; Felhajthato fedél

(nyitva)
~3 Uzemméd > N
) Hiités sk
g
Autom. méd vagy autom. atvaltas A
a4
Egészséges paramentesités 0
9
L Fiités X+
L Hiité tipus({}), Hészivattyus tipus(§ )

MEGJEGYZES

1. BE/KI GOMB
A készlilék bekapcsolasa és kikapcsolasa.
2. UZEMMODVALASZTO GOMB
Az lizemmad kijeldlése.
3. SZOBAHOMERSEKLET-BEALLITO GOMBOK
A szobahémérséklet beallitasa.
4. A BELTERI EGY,SI'E(,; \[ENTILATOR
SEBESSEG-BEALLITASA
A sebesség négy fokozatban allithato: kicsi, kbzepes,
nagy és "KAOSZ".
5. GYORS HUTES GOMB
A gyors hiités inditdsa vagy leallitasa.
(Hdtés tzemmod nagy ventilator-sebességgel).
6. "KAOSZ" GOMB
A terel6lemez mozgasanak be-/kikapcsolasa, a
kivant fel/le leveg6aramlasi irany beallitasa.
7.1D6ZITG BEALLITO GOMBJAI
A bekapcsolasi és kikapcsolasi id6pont beallitasa.
8. IDGBEALLITO GOMBOK
Az draid6 beallitasa.
9. IDGZITO BE-/KIKAPCSOLO GOMB
Az id6zitett miikodés be-/kikapcsolasa.
10. AUTOMATIKUS ALVAS UZEMMOD
Az "ALVAS" lizemmod bekapcsolasa.
11. LEVEGOKERINGTETES GOMB
A levegé keringtetése hiités vagy fiités nélkdl.
ENERGIATAKAREKOS HUTES GOMB
(OPCIO) inverter tipusok esetén
12. HOMERSEKLET-ELLENORZO GOMB
A szobahémérséklet ellenbrzése.
13. PLAZMA GOMB (OPCIO)
A plazma sziirési funkcié be-/kikapcsolasa.
14. ViZSZINTES LEVEGOARAMLAS GOMB (OPCIO)
A kivant vizszintes leveg&aramlasi irany beallitasa.
15. RESET GOMB
Az idd nullazasa bedllitas el6tt.
16. 2. FUNKCIO GOMB
A gombok kékkel jeldlt funkcidinak hasznalata.
17. AUTOMATIKUS TISZTiTAS GOMB (OPCIO)
Az automatikus tisztitas beallitasa.

Néhany tipusban a gomb 2. funkciéja a LED
fényerejének beallitasa.

18. FUTES GOMB (OPCI0)
(Nem minden tipussal hasznalhat)

19. LCD FENYERO GOMB (OPCIO)
Ezzel az LCD fényerejét lehet beallitani.

A gombok alatt kékkel feltiintetett funkciok hasznalatahoz elészér nyomja meg a "2™ F" gombot, majd a kivant
funkciégombot. A "2 F" megnyomasa a kékkel jeldlt funkciét kapcsolja be. A funkcié kikapcsolasahoz nyomja
meg ismét a "2™ F" gombot, ez egyébként 10 mp tétlenség utan automatikusan megtorténik.

10 Szobai légkondicionald



Hasznalati utasitas

<|I’i'l s R

N
1 A BE/KI gombbal kapcsolja be a (D
készUléket.
[T A késziilék hangjelzést ad.
e
snerttll
\. y,
e N

2 Nyissa fel a tavvezérlé fedelét és nyomja meg az
lizemmadvalaszté gombot. A gomb minden megnyoméasara
az lizemmad a nyil iranyaban valtozik.

=4 [AY
v L = % l = | = 0 C % I]
FAOR ¢ < |® : C-' C-' © » ¢ 5,1’_7 ©
2 P oottt m ottt
Hiités Automatikus  Egészséges Fiités
lizemmodvaltas  paramentesités (Csak hdszivattyds tipus)
’L\J Automatikus lzemmaod (csak hdité tipus)
L~ . .- , ATV P . . .
L Automatikus tizemmadvaltas (hészivattyds tipus) J
e N
3 Hités vagy ftés izemmddban a SZOBAHOMERSEKLET
gombokkal allitsa be a kivant szobahémérsékletet. $ Hoémérséklet novelése
Hiités esetén a hémérsékletet 18°C~30°C kozott,
flités esetén 16°C~30°C kozétt allithato.
Homérséklet csokkentése
\ y,

4 A tavszabalyozoval allitsa be a ventilator sebességét. Ez a BELTERI EGYSEG VENTILATOR
SEBESSEGVALASZTO GOMBJAVAL négy Iépésben allithatd: alacsony, kdzepes, nagy és
"KAOSZ".
A ventilator sebessége a gomb minden megnyomasakor a nyil irdnyaban valtozik.

= +] [= +] [= +] [= -+
= = =
=~ " onntl wonnnttll
\ "KAOSZ" levegd Kis sebesség Kozepes sebesség. Nagy sebesség. )
e ) ™
Természetes szell6 a "KAOSZ" logikaval
O A frissebb kizérzet eléréséhez a BELTERI EGYSEG VENTILATOR SEBESSEGVALASZTO GOMBJAVAL valassza a
"KAOSZ" lizemmddot. '
Ekkor a Iégaramlas természetes szell6hdz hasonld, a ventilator sebessége automatikusan, a "KAOSZ" logikanak
megfelel6en valtozik.
\. y,
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Hasznalati utasitas

| inereges paromtentcotes 1|

= 14 4 N

Egészséges paramentesités

0 Az UZEMMODVALASZTO GOMBBAL ezt az lizemmédot vélasztva a
késziilék megkezdi a paramentesitést. A hémérséklet és az aramlo

w levegémennyiség az érzékelt szobahémérséklet alapjan automatikusan a
E I ’ paramentesitéshez legkedvezdbb értékre all be.
995259995 llyenkor azonban a szobah6mérséklet nem jelenik meg a tavvezérld

paramentesités kijelz6jén, valamint be sem lehet allitani.

0 Az egészséges paramentesités soran az optimalizalé algoritmus az
A O aramlé levegé mennyiségét a pillanatnyi szobahémérséklet alapjan

automatikusan allitja be, igy a szoba nagy paratartalom esetén is
egészséges és kellemes klimaju lesz.

EVS

\ J/

( Az lizemmod bekapcsolasahoz hajtsa végre az 1.,2. és 4. lepést
(/d. Uzemmod).

y,
Tt i T R
MR R ME AT R I
N
—~ A Ebben az uizemmodban a hémérséklet és a ventilator-sebesség
: beallitadsat a mért szobahdmérséklet alapjan a vezérld elektronika
& ® automatikusan végzi el. Ha tul hideg, vagy meleg van, a
hémérséklet-beallitd gombokkal allitson be nagyobb flitést vagy hitést.
MEGJ.: Ebben az lizemmddban a kivant hémérsékletet és ventilator
Automatiku S sebességét nem lehet beallitani. A "KAOSZ" funkcio azonban
hasznalhatd.
Ha a rendszer nem a vart médon miikédik, manuélisan
kapcsoljon at mas uzemmadba.
( Az (izemm6d bekapcsolasahoz hajtsa végre az 1. és 2. lépest
(Id. Uzemmad)
\. J
Aitortatiki ol valae
"o S : d
[ Atitomatikut ki3 valris
e N
= A Automatikus izemmaodban a légkondicionalé alapvetden flités vagy
& 11 hités tizemben miikddik.
[: ’: c Ebben a médban azonban a vezérl6 automatikusan kapcsol a fiités és
hités kozott, hogy + 2 °C pontossaggal tartsa a bedllitott hémérsékletet.
onrrtlll % P 9
Automatikus | J
uzemmod valtas .
A funkcio bekapcsoldsahoz hajtsa végre az 1., 2., 3.,és 4. lépést
(Id. Uzemmad)
\. J

12 Szobai légkondicionald



Hasznalati utasitas

or e T remimad

’ v'. B S/t s | Uzemimoa

" | li! I!i ahdbidkhabdanilhakaidiidinn:

A gyors hiités funkciéval a forré nyarban gyorsan le lehet hiiteni a szobat. Ekkor a
készilék 30 percig hiités tzemmaodba kapcsol, a ventilator maximalis sebességgel
forog, a kivant h6mérsékletet pedig a gyors és hatékony hiités érdekében
,,,,”llllll automatikusan 18°C-ra dllitja be. Hasonléképpen, a 60 perces gyors flités funkcio

(csak néhany tipusban hasznalhaté), maximalis ventilator-sebességgel és 30°C
bedllitassal gyorsan felfiiti a szobat.

r —
A funkciét a GYORS HUTES gombbal lehet bekapcsolni.
A normél hitési izemmadba valé visszatéréshez nyomja meg a GYORS HUTES, a BELTERI EGYSEG &
VENTILATOR-SEBESSEG vagy a SZOBAHOMERSEKLET-BEALLITO gombot.

MEGJEGYZES

* A gyors hiités funkciot fiités, vagy automatikus izemmad valtas Gzemmaddban nem lehet inditani.

« Inverter, Art Cool Panel és Art Cool Panel Wide (nem Mirror) tipus esetén a GYORS HUTES gomb
megnyomasaval a gyors flités funkcio is hasznalhato.

* Az Art Cool Panel és Art Cool Panel Wide tipusok a gyors hiités és fités érdekében lezarjak az oldalso
leveg6kifuvo nyilasokat.

{0 ARA teetis e

[~ '

— A plazmasz(ré az LG altal kifejlesztett technoldgia, amely nagy energiaju
e elektronokbdl allé plazma eldallitasaval szdiri ki a mikroszkopikus méreti
- szennyezddéseket a beszivott levegébél. Ez a plazma minden szennyezé anyagot
meg0l és megsemmisit, igy tiszta és higiénikus levegét allit el6.

osnrrttll

A plazmaszirést a tavvezérl6 PLASMA gombjanak megnyomasaval lehet bekapcsolni. A gomb ismételt
megnyomasaval a funkcio kikapcsoladik.

MEGJEGYZES

A funkcié barmely izemmaédban hasznalhatd, és a ventilator sebessége is tetszéleges
lehet.

[Atommtrktis it (BRa I

0 Az automatikus tisztitassal a h(ités, vagy egészséges paratlanitas izemmadd utan a beltéri egységben
maradt nedvességet lehet eltavolitani.

<
>
@
<
>
Py

AUTO CLEAN 1. A funkci6 bekapcsolasahoz nyomja meg az AUTO CLEAN gombot.
2. Ekkor a készllék ventilatora minden kikapcsolas utan kb. 30 percig tovabb
miikédik hiités, vagy paratlanitas nélkil. A levegétereld is bezarodik.
3. Ez minden visszamaradt nedvességet kiszarit és megtisztitja a készllék belsejét.

4. Ha a funkci6 futasa kdzben megnyomja az AUTO CLEAN gombot, akkor a funkcié
leall.

MEGJEGYZES

0 Az automatikus tisztitas soran csak a BE/KI, a PLASMA és az AUTO CLEAN gomb hasznalhaté.

Hasznalati Gtmutaté 13



Hasznalati utasitas

| Gtk ohes et |

~\
Az energiatakarékos hiités Uzemmadd energiat takarithat meg a hités és egészséges paratlanitas
lizemmadban, hiszen a test alkalmazkodasi idejének és a hdmérsékletnek az id6beli valtozasat figyelembe
véve hatékonyan éllitja be a kivant h6mérsékletet.
J
~\

@ r1. Nyomja meg a BE/KI gombot.
2. Nyissa fel a tavvezérlé fedelét.
Vélassza a "h(ités" vagy az "egészséges paratlanitas” izemmaodot
3. Nyomja meg az ENERGIATAKAREKOS HUTES gombot.
4. A funkciét a gomb ismételt megnyomasaval lehet ledllitani, ezutan a készllék az
el6zé izemmaddban (hiités vagy egészséges paratlanitas) mikodik tovabb.

\_ J
WYY
‘|||i|i Mii! il ii!ll!!l ii!lli!l i

A kijelz6 fényerejét a tavvezérl6vel lehet beallitani.
A start/stop gombbal kapcsolja be a késziiléket. Nyissa fel a tavvezérl6 ajtajat, nyomja meg a 2ndF
(masodik funkcid) gombot és nyomja meg a kijelz6 fényeré gombot.
A kijelzé elsotétil. A gomb ismételt megnyomasaval éllitsa be a kijelz6 fényerejét.
e
‘|||“' Py

Sy oaersH e
ool
A készlilék kezelése, ha a tavvezérlét nem lehet hasznalni.

Az lizemmaodot az ON/OFF gomb megnyomasaval lehet inditani.
A kikapcsolashoz ismét nyomja meg az ON/OFF gombot.

ON/OFF
button

I Hészivattyus tipus
Hiito tipus
Szobahdém. > 24°C 21°C < Szobahém. < 24°C | Szobahém. < 21°C
Uzemmad Hités Hiités Egészséges paramentesités Fiités
Beltéri vent.
sebesség Nagy Nagy Nagy Nagy
Hémérséklet-beall. 22°C 22°C 23°C 24°C

Teszt izemmoéd

A TESZT UZEMMOD soran a késziilék nagy ventilator-sebességgel, hiités lizemmadban mikddik, a helyiség
hémérsékletétdl fiiggetlendl.

Ha a késziilék a teszt izemmad soran jeleket vesz a tavvezérlétél, akkor ezeknek a jeleknek megfeleléen
mkodik.

Az lizemmadd bekapcsolasahoz 3-5 mp-ig tartsa nyomva az ON/OFF gombot, amig egy hangjelzést nem hall.
Az Gizemmod kikapcsoldsahoz ismét nyomja meg a gombot.

14 Szobai légkondicionald



Hasznalati utasitas

A semme |11

1. A késziilék automatikus kikapcsolasi idSpontjanak beallitasahoz nyomja meg az ALVAS AUTOMATIKA =
izemmod gombjat. %
2. Az id6zit6t az ALVAS gomb 1 - 7-szeri megnyomasaval egy dras Iépésekben lehet beprogramozni. A kikapcsolasi
idézités 1-7 6ra lehet.
Az idGzités megvaltoztatasahoz iranyitsa a tavvezériét a legkondicionalé felé és a kivant id6zitésnek megfelel6
szamban nyomja meg az ALVAS gombot.
3. ¢ (Nem inverter-tipus esetén)
Gy6z6djon meg arrdl, hogy az elalvasi idozités (sleep) LED vilagit.
A sleep mod kikapcsolasahoz tébbszér nyomja meg a SLEEP MODE AUTO BUTTON gombot addig, hogy a sleep LED kikapcsoljon.
* (Inverter-tipus esetén)
Gy6z6djén meg arrdl, hogy az iddzités (timer) LED vilagit.
A sleep mod kikapcsolasahoz tobbszor nyomja meg a SLEEP MODE AUTO BUTTON gombot addig, hogy a timer LED kikapcsoljon.

MEGJEGYZES

* Az "alvas" lizemmodban a beltéri egység a nyugodt alvas érdekében hiités izemmaddban kis sebességgel,
flités izemmaodban pedig kdzepes sebességgel mokodik.
* Az Art Cool Panel és Art Cool Panel Wide (nem Mirror) készlilék ezen feliil az alsé levegkimeneti nyilast is
részben lezarja.
Hiités vagy egészséges paratlanitas lizem
A kellemes alvas érdekében a funkcié bekapcsolasat kdvetd 30 percben a beallitott hémérséklet automatikusan
kétszer 1°C értékkel nd (1 dra alatt 2°C). Ezutan a funkcié idétartama alatt ez marad a beallitott h6mérséklet.

A ptorde beaitaall]

1. Az id6t csak a RESET gomb megnyomasa utan lehet beallitani. Az elemek cseréje utan 0}
az id6 bedllitdsahoz nyomja meg a RESET gombot. Nyomja meg a BE/KI gombot. %

2. Nyomja meg a 2™ F gombot. A ikonnak vilagitania kell.

3. Az IDOBEALLITO GOMBOKKAL allitsa be a kivant idépontot. = ,A
4. Nyomja meg a SET/CANCEL gombot. 3%

7 O SE
MEGJEGYZES
Ellenérizze az A.M. (delelott) és P.M. (délutan) kijelzés helyességét.
A7 ity beatitann ||
Zz/1qozites
Tuntuhndutnnhin
1. A tavvezérld kijelz6jén ellendrizze az draidé helyességét.

2. Nyomja meg a 2™ F gombot. J L
3. Az id6zitd be-/kikapcsolasahoz nyomja meg az id6zités ON/OFF gombjat

4. Az IDOBEALLITO GOMBOKKAL allitsa be a kivant idépontot. gm

—A

(OCANCEL
5A tgleélligott 'idt’j'pont érvényesitéséhez a tavvezérlét a Iégkondimonalo felé fordltva nyomja meg az o
IDOBEALLITO GOMBOKAT.
Az idozités kikapcsolasa
Ellendrizze, hogy a ikon nem vilagit.
A tavvezérlét a légkondicionald felé forditva nyomja meg az id6zités KIKAPCSOLO gombjat (CANCEL). &%
(A késziiléken kialszik a LED és az idékijelzés eltiinik)

MEGJEGYZES

Az alabbi négyféle id6zités koziil lehet valasztani:

L o] | s | o2 %] ) |- ™sa]

Kikapcsolas Bekapcsolas Ki- és bekapcsolas Be- és kikapcsolas

(OCANCEL

Hasznalati Gtmutaté 15
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Hasznalati utasitas

A oo

( N\ )
A fellle iranyu (fuggéleges) levegéterelést a A bal/jobb iranyu (vizszintes) leveg6aramlast a
taviranyitoval lehet llitani. tavvezérlével lehet allitani.

1. A BE/KI gombbal kapcsolja be a készlléket. 1. A BE/KI gombbal kapcsolja be a készlléket.
R 2. Nyomja meg a VIZSZINTES FUJASIRANY
2. Nyomja meg a "KAOSZ" gombot. i gombot. =

3. A levegé6terel6k automatikusan

3. A levegé6terel6k automatikusan jobbra/balra mozognak.
fel/le mozognak. RN

%3 o
4.A gomb ismételt megnyomasaval 4. AQQ, gomb ismeételt
a levegdtereltt a kivant megryomasaval a
helyzetben lehet megallitani. - levegbtereldt a kivant
\ helyzetben lehet megallitani.

-

L J L J

MEGJEGYZES

* A CHAOS gomb megnyomasakor a vizszintes fUjasirany automatikusan, a kaosz-algoritmusnak megfeleléen valtozik, igy
a leveg6t egyenletesen osztja el a szobaban, egyidejlileg a természetes szell§ érzetét kelti.

« A fellle fujasiranyt mindig a tavvezériével kell beallitani. Ha kézzel mozgatja a levegéterel6t, akkor a mechanizmus
megseérilhet. A készllék kikapcsolt allapotaban a fe/le levegbtereld lezarja a leveg6-kimenetet.

L fshedakentg i HET

= 7 Ez a funkci6 hdités, vagy fiités nélkil keringteti a leveg6t. ha
Bekapcsolasahoz nyomja meg a KERINGTETES gombot.

Ezutan a levegd sebességét a VENTILATOR-SEBESSEG beallité

L) gombjaval lehet beallitani.

MEGJEGYZES

A KAOSZ funkcio gazdasagossa teszi a fogyasztast és megeldzi a talhiitést. A ventilator sebessége a

koérnyezeti hémérséklettdl fliggéen automatikusan fel/le valtozik.

« Inverter tipusok esetén, ahol nincs KERINGTETES gomb, a keringtetést a PLASMA gombbal lehet
bekapcsolni.

Aot it

Ez a funkcio a haldzati fesziiltség kimaradasa esetén hasznos.
A feszliltség visszatérte utan ez a funkcid visszaallitia a kimaradas el6tti allapotot és a légkondicionald
ugyanazokkal a beallitasokkal miikédik tovabb.

MEGJEGYZES

A gyari bedllitas szerint ez a funkcié engedélyezett, de a BE/KI gombot 6 mp-ig nyomva tartva
kikapcsolhat6. A késziilék két hangjelzést ad és a jelz6 LED(2) négyet villog.

A bekapcsolashoz ismét 6 mp-ig nyomva kell tartani a gombot. A készilék két hangjelzést ad
és a jelz6 LED(2) négyet villog.
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Karbantartas és szerviz

l Karbantartas és szerviz
A VIGYAZAT!

Barmilyen karbantartas el6tt kapcsolja ki a készliléket, és a kismegszakitot és hizza ki a halozati kabelt.

(kiGN

A késziiléket puha, szaraz ronggyal tisztitsa. Ne hasznaljon fehérité- vagy suroldészert.

A VIGYAZAT!
Ne hasznélja a kdvetkezdket
- 40°C-ndl melegebb viz.. Deformaciot és szinvaltozast okozhat.
- Olddszerek. Ezek karosithatjak a készulék fellletét.

Levegdszorék

Az elblap / racs mogotti sz(ir6ket 2-hetente vagy szlikség szerint
gyakrabban ellendrizni és tisztitani kell. A sz(irék eltavolitasat
minden tipus esetén rajzok mutatjak be. A sz(réket porszivoval
vagy meleg szappanos vizzel tisztitsa. Ha a szennyez&dést
nehéz eltavolitani, akkor langyos mosogatdszer-oldattal mossa le.
Lemosas utan arnyékban szaritsa meg a sz(irét, majd helyezze
vissza.

Plazmasziirék

A leveg0sz(ir6 mogotti plazmasziréket 3-havonta, vagy sziikség
szerint gyakrabban ellendrizni és tisztitani kell. A sz(ir6k
eltavolitasat minden tipus esetén rajzok mutatjak be. A sz(réket
porszivoval lehet tisztitani. Ha erésen szennyezett, mossa le
vizzel, arnyékban szaritsa meg, majd helyezze vissza.

Szagsziirék

Vegye ki a leveg8szlir6k mogotti szagsziirket és 2 orara tegye
Oket kozvetlen napsiitésre.

Ezutan szerelje vissza a szlr6ket az eredeti helyikre.

A sziirék eltavolitasa
1. Art Cool Panel tipus :

Az el6lapot megemelve hizza lefelé a szlirét és 6vatosan vegye ki. Az abra szerint vegye ki a
plazmasz(rét. Tisztitas és szaritas utan tegye vissza a szlréket, majd a régzité kampét beakasztva az
elélapot.

Elélap kampdja

<
>
@
<
>
Py

H il I

Levegdsz(iré
2. Art Cool Panel Wide tipus :
A sz(ir6k eltavolitdsa ugyanaz, mint az Art Cool Panel tipus esetén (Id. fent).

A VIGYAZAT!

A légbeszivo racs felnyitasa utdn 10 mp-ig ne érintse meg a plazmasziirét, mert elektromos aramutést okozhat.
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3. Art Cool Mirror tipus (Tipus 1) :
Az abra szerint nyissa fel az el6lap tetejét és emelje fel. Az elélap kampéi kiugranak a helyiikrél. Vegye ki
a levegészlrbket. Ezutan hldzza ki a plazmasz(rét.

Plazmasz(iré

Tisztitas és szaritas utan az eredeti helylikre helyezze vissza a
szlrdket.

4. Art Cool Mirror tipus (Tipus 2) :

Az abra szerint nyissa fel az el6lapot.

Enyhén hizza maga felé sz(rét, majd huzza ki.

A levegbszird eltavolitasa utan enyhén elére hizva vegye ki a plazma- és szagsz(r6t is.

Plazmasz(iré

Az el6lap hasznalata

1. Elélap lecsukasa 2. El6lap eltavolitasa
Tolja a csuklés rudat felfelé és csukja le az Emelje a csuklés rudat addig, hogy a kampé
el6lapot. kiakadjon, majd vegye le az el6lapot.
»

W

5. Standard Split tipus: A Iégkondicionalo tipusatol fiiggéen az elélapot kétféleképpen lehet felnyitni;
Tipus 1 : Az abra szerint nyissa fel az el6lapot.
Enyhén hizza maga felé sziir6t, majd huzza ki.
A levegdsz(ird eltavolitdsa utan enyhén elére hizva vegye ki a plazma- és szagsz(ir6t is.
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Tipus 2 : Az dbranak megfeleléen a két oldalanal fogva hizza maga felé az el6lapot.
Ezutan a sz(ir eltavolitdsahoz kissé huzza el6re a sz(iré fiilét. A levegbsz(iré eltavolitdsa utan
kissé elérehuzva vegye ki a plazmasz(rét és a harmas szagsz(irét.

A VIGYAZAT!

A légbeszivo racs felnyitasa utdn 10 mp-ig ne érintse meg a plazmasz(ir6t, mert elektromos aramitést okozhat.

ntttemsavasall||)

A kiiltéri egység hécseréld lamellait és nyilasait rendszeresen ellendrizni kell. Por-, vagy
koromszennyez8dés esetén a hdcserélét és a nyilasokat szakembernek, gézzel kell kitisztitania.

MEGJEGYZES

A szennyezett vagy eltomdédott hécserélé csdkkenti a berendezés hatasfokat és ndveli az lizemeltetési
koltségeket.

[fnsensia ek

Ne hiitse tul a szobat. A rolokat és fiiggonyoket Tartsa egyenletesen a szoba
tartsa zarva. hémérsékletét.
Ez nem egészséges és pazarolja A késziilék mikddése kdzben ne A fligg6leges és vizszintes
az aramot. engedjen kdzvetlen napsiitést a aramlas beallitasaval
szobaba. egyenletesen oszlassa el a
hémérsékletet.
Az ajtok és ablakok Rendszeresen Esetenként A gyors és hatékony
legyenek szorosan tisztitsa a szelloztesse a szobat.  hiitéshez hasznaljon
zarva. levegdsziirot. nagy ventilator-
sebességet.
A hideg leveg6 szobaban Az eldugult levegésziird Mivel az ajtok zarva A késziilék a megadott Z
tartasa érdekében a csOkkenti a légaramlast,a  vannak, esetenként hitési teljesitményt a >
lehet6 legkevesebbszer hiités és a paramentesités  nyissa ki 6ket és legnagyobb o
nyisson ajtét vagy ablakot. hatasat. Legalabb szelléztesse a szobat. ventilator-sebességgel <
kéthetente tisztitsa. adja le. >
Pu)

!HFI:II!I!ill:F!IIHWI’IIIEIiII

(Dmtesizie 3

|Gt/ e

A késziiléknek beépitett dnteszt-funkcidja van. A termisztor (h6érzékeld) hibaja esetén a (D LED villog.
llyen esetben értesitse a szervizt.

Hibajelz6 LED (@) Ellen6rzési pont
(egyszer « Beltéri h6mérséklet-érzékeld szakadas/ révidzar.
—| * Beltéri cs6hémérséklet-érzékel6 szakadas/ révidzar.
3 mp 3 mp 3 mp
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| iakaesas ekl

A légkondicionalé rendellenesen miikddhet, ha:

m A készllék nincs a halozatra
csatlakoztatva.

m A biztosité kiolvadt/a
kismegszakito leoldott.

* Ellendrizze, hogy a haldzati kabel
megfeleléen csatlakoztatva van-e.

* Ellendrizze a biztositét/kismegszakitot és
cserélje ki/kapcsolja fel.

A ____________________________________________________________
legkondicio- ™ Halozati feszlltség hibaja. . FeszUIts’ég-’kimargdés'esetén az
nalé nem lizemmodvalasztot allitsa OFF allasba.
indul A fesziiltség visszatérte utan a tulterhelés
elkerlése érdekében varjon 3 percig és
ezutan inditsa Ujra a készlléket.
m Magas fesziltség. * Ha a halozati feszlltség szokatlanul nagy,
vagy kicsi, a kismegszakité leold.
m A levegGaramlas . Gxﬁzédjén [neg"arrél, hggy a készﬂ]ék
. el6tt nincs fiiggdny, redény, vagy butor,
akadalyozott. . . ) o
ami akadalyozza a leveg6 aramlasat.
PO * A sz(iréket legalabb 2-hetente tisztitsa.
= A levegdsz(irg szennyezett Ld. Karbantartas és szerviz.
A légkondicio- m A szoba tul meleg volt.. + A késziilék els6 bekapcsolasa utan a
nalé nem szoba lehiléséhez hosszabb id6
megfeleléen szilkséges.
hit ST o oo o TS C oo oo oo oo oo

m A szobaban héforras van.

« Ellenérizze, hogy a nincs-e nyitott
szell6z6/nyilaszaro.

* A légkondicionald hasznalata alatt
tavolitsa el az ilyen héforrasokat.

A 30 ook e

1. Barmilyen rendellenesség, pl. égett szag, szokatlan zaj estén. Kapcsolja ki a
készlléket. llyenkor ne prébalja megjavitani a rendszert és ne kapcsolja be Ujra.

a b~ WODN

mUikodik

. A halézati kabel tul meleg vagy megrongalédott.
. Az dnteszt hibakddot jelez.
. A beltéri egységbél kis paratartalom esetén is viz csepeg.

. Barmilyen kapcsold, kismegszakitd (életvédelem, foldelés) vagy biztositd helytelenl

A teljesitmény csokkenésének megakadalyozasa érdekében a felhasznalénak
rendszeresen ellendriznie és tisztitania kell a késziiléket. Specialis esetekben ezt
csak a szerviz végezheti.

20 Szobai légkondicionald


http://www.szegedklima.hu

@ LG





